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Pretlak

trasa 10m

SO.01 Montáž novej VNP

Kábel 3x NA2XS(F)2Y 1x70RM/16, tr. 258m

Optická chránička HDPE 40, tr. 258m

Postranné ochranné pásmo NNk 1m

Pretlak

trasa 9m
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Rozpílenie asfaltu

trasa 6m
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Výruby v trase VNK

trasa 20m
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PS.01 Zahustenie novej TS 417/ts/myto.p.d_pazite.2

HARAMIA EH8 var. B, TR 22/0,40kV 400kVA

Oporný múr, trasa 17m
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1067/1

SO.02 Rozšírenie NNK

Trasa od PRIS 8 č.3 po PRIS 8 č.8

Kábel NAYY-J 4x240, tr. 104m

Optická chránička HDPE 40, tr. 104m

Postranné ochranné pásmo 1m

SO.02 Rozšírenie NNK

Trasa od TS po PRIS 5 č.2

Kábel NAYY-J 4x240, tr. 40m

Optická chránička HDPE 40, tr. 40m

Postranné ochranné pásmo 1m

SO.02 Rozšírenie NNK

Trasa od PRIS 4 č.4 po PRIS 8 č.3

Kábel NAYY-J 4x240, tr. 15m

Optická chránička HDPE 40, tr. 15m

Postranné ochranné pásmo 1m

SO.02 Rozšírenie NNK

Trasa od TS po PRIS 4 č.5

Kábel NAYY-J 4x240, tr. 21m

Optická chránička HDPE 40, tr. 21m

Postranné ochranné pásmo 1m

SO.02 Rozšírenie NNK

Trasa od TS po PRIS 5.1 č.1

Kábel NAYY-J 4x240, tr. 38m

Optická chránička HDPE 40, tr. 38m

Postranné ochranné pásmo 1m

SO.02 Rozšírenie NNK

Trasa od PRIS 4 č.5 po PRIS 4 č.4

Kábel NAYY-J 4x240, tr. 53m

Optická chránička HDPE 40, tr. 53m

Postranné ochranné pásmo 1m

NNK smer RIS7 - NOVA a PRIS3 č.7

presmerovať do PRIS8 č.8 podľa JPS

SO.02 Rozšírenie NNK

Trasa od PRIS 8 č.8 po PRIS 4 Pazite

Kábel NAYY-J 4x240, tr. 109m

Optická chránička HDPE 40, tr. 109m

Postranné ochranné pásmo 1m
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Montáž

PRIS 5.1 č.1A
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<
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SO.02 Rozšírenie NNK

Trasa od PRIS 5 č.2 po PRIS 5.1 č.1A

Kábel NAYY-J 4x240, tr. 136m

Optická chránička HDPE 40, tr. 136m

Postranné ochranné pásmo 1m
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SO.02 Rozšírenie NNK

Trasa od PRIS 5 č.2 po PRIS 8 č.3

Kábel NAYY-J 4x240, tr. 51m

Optická chránička HDPE 40, tr. 51m

Postranné ochranné pásmo 1m

S

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v sieti NN - 3 ~ 230/400V, 50Hz, TN-C (STN 33 2000-4-41):

Ochrana v bežných podmienkach: Ochrana izolovaním živých častí

Ochrana zábranami alebo krytmi

Ochrana umiestnením mimo dosahu

Ochrana pri poruche: Ochrana samočinným odpojením napájania

Rozvodná sústava VN: Sieť s rezonančne uzemneným neutrálnym bodom; tlmivka

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v sieti VN - 3 ~ 22 kV, 50 Hz (STN EN 61140):

Ochrana v bežných podmienkach: Umiestnenie mimo dosahu ruky

Základná izolácia

Zábrany, kryty alebo prekážky

Ochrana pri poruche: Ochranné pospájanie

Samočinné odpojenie napájania 

Odstupňovanie potenciálu

Legenda značiek:

Navrh. úsekový odpojovač

Navrh. zemné vedenie VN

Navrh. uzemnenie VN

Navrh. zvodiče prapätia

Navrh. bloková trafostanica

Exist. vzdušné vedenie VN

Exist. VN jednoduchý betónový podp. bod JB

Exist. priehradový stožiar

Exist. výstraná tabuľka

Exist. jednoduché ukotvenie

Exist. dvojité ukotvenie

Exist. bezpečnostný dvojzáves

Exist. úsekový odpojovač

Navrh. zemné vedenie NN

Navrh. istiaca rozvodná skriňa PRIS

Navrh. uzemnenie NN

Exist. zemné vedenie NN

Exist. istiaca rozvodná skriňa PRIS

Komunikácia (asfalt)

Spevnené plochy (bet. dlažba)

Rigol

Zeleň

Priepust

Lesný porast

Rozpílenie asfaltového povrchu

Pretlak

Katasrálna mapa KNC

Katasrálna mapa KNE

Legenda farieb:

Existujúce časti VN siete

Navrhované časti VN siete

Existujúce časti NN siete

Navrhované časti NN siete

Navrhované postranné ochranné pásmo 1m
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