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Cislo zmluvy: 4600068855 - ZoP

ZMLUVA O PRIPOJENI DO DISTRIBUCNEJ SUSTAVY

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 269 ods. 2. Obchodného zakonnika, prislusnych ustanoveni zakona
€. 251/2012 Z.z. oenergetike aozmene adoplneni niektorych zakonov azakona ¢.309/2009 Z.z.
0 podpore obnovitelnych zdrojov energie a vysokoU&innej kombinovanej vyroby a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (dalej len ,zmluva®)

Prevadzkovatel distribu¢nej sustavy: Uzivatel sustavy:

Nazov: Nazov: 5
Stredoslovenska distribu¢na, a. s. Obec Myto pod Dumbierom
Sidlo: Sidlo: y

Pri Raj¢ianke 2927/8 97644 Myto pod Dumbierom 64
010 47 Zilina

V zastuipeni: V zastlpeni:

Mgr. Anna Rechtorikova
riaditel divizie Zakaznicke sluzby

ICO: 36442151 ICO: 00313637

IC DPH: SK2022187453 IC DPH:

DIC: 2022187453 DIC:

Obchodny register Okresného stdu Zilina Okresny Urad Brezno

Oddiel: Sa, viozka ¢islo: 10514/L Cislo Zivnostenského registra: 603-3154
IBAN : SK44 0200 0000 0021 4355 0551 IBAN :

BIC : SUBASKBX BIC :

dalej len ,SSD* dalej len ,Uzivatel sustavy"

SSD a UzZivatel sustavy spolo¢ne oznaceni tiez ako ,Zmluvné strany”.

1.1.

1.2.

1.3.

L.
Predmet zmluvy

SSD sa zavazuje zabezpecit v distribu¢nej sustave kapacitu na pripojenie zariadenia Uzivatela
sustavy na dodavku elektriny vo vySke maximalnej rezervovanej kapacity (dalej len ,MRK")
Specifikovanej v Prilohe ¢. 1 tejto zmluvy a po uhradeni ceny za pripojenie a splneni podmienok
a povinnosti dohodnutych v tejto zmluve umoznit pripojenie elektroenergetického zariadenia
sluziaceno na vyrobu a uskladiiovanie elektriny (dalej len elektroenergetického zariadenia)
Uzivatela sustavy do distribu¢nej sustavy SSD v rozsahu MRK dohodnutej v Prilohe &. 1 tejto
zmiuvy. V pripade, Ze sa zmluva tyka viacerych typov elektroenergetickych zariadeni Uzivatela
sustavy (pocet a Specifikacia jednotlivych typov je obsahom Prilohy &. 1 tejto zmluvy), tykaju sa
podmienky instalacie a prevadzky, ako aj prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy, kazdého
elektroenergetického zariadenia osobitne.

UzZivatel sustavy sa zavazuje zaplatit SSD cenu za pripojenie, a to spésobom a vo vyske podia tejto
zmluvy a jej priloh.

V pripade, ze sa zmluva tyka pripojenia elektroenergetického zariadenia, ktoré je lokalnym zdrojom,
vzmysle zakona ¢. 309/2009 Z.z., o podpore obnovitelnych zdrojov energie a vysoko U&inne;
kombinovanej vyroby a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,Zakon OZE*), Uzivatel
sustavy z takehoto vyrobného zariadenia cenu za pripojenie v pripade spinenia podmienok podia §
4b ods. 3 tohto zakona neuhradza. Bezplatné pripojenie do distribu¢nej sustavy je umoznené len
v mieste, ktoré je identické s uz existujlicim odbernym miestom a je riadne pripojené do distribugnej
sustavy SSD na zaklade platnej a uinnej zmluvy o pripojeni odberného elektrického zariadenia
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14.

1.5.

1.6.

24.

2.2,

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

Uzivatela sUstavy do distribuénej ststavy uzatvorenej medzi SSD a Uzivatelom sUstavy pre odbernée
miesto UZivatela sustavy.

Uhradou ceny za pripojenie Uzivatelovi sustavy nevznika narok namajetkovi Ucast
na elektroenergetickom zariadeni vybudovanom SSD za ucelom pripojenia UZivatela sustavy.

SSD sa zavazuje umoznit pripojenie podfa bodu 1.1. pri zabezpeceni potrebnej sucinnosti Uzivatela
sustavy a po splneni:

a) vsetkych podmienok podia tejto zmluvy,
b) podmienok pripojenia stanovenych vo vyjadreni SSD,
c) pri Lokalnych zdrojoch v Stanovisku k rezervacii kapacity resp. v dalSich vyjadreniach SSD,

d) Obchodnych podmienok pripojenia do distribucnej sustavy, ktoré su sucastou Prevadzkoveho
poriadku SSD (dalej len ,Obchodné podmienky®),

e) Technickych podmienok prevadzkovatela distribu¢nej sustavy SSD (dalej len ,Technicke
podmienky SSD*),

ato vtermine uvedenom v Prilohe &. 1 tejto zmluvy, v Casti Specifikacia odovzdavacieho miesta
a termin realizacie pripojenia.

Ak Uzivatel sustavy nespini vSetky povinnosti, narok na pripojenie spésobom podfa bodu 1.1.
Uzivatelovi sustavy nevznika.

L.
Podmienky instalacie a prevadzky elektroenergetického zariadenia

Pripojenie elektroenergetického zariadenia spésobom podfa bodu 1.1. zmluvy bude uskutoCnene
v stilade s touto zmluvou, v sulade s podmienkami stanovenymi vo vyjadreni SSD, pri Lokalnych
zdrojoch Stanovisku k rezervacii kapacity, ktoré tvori neoddelitelnu sucast tejto zmluvy, v sulade
s Obchodnymi podmienkami, Technickymi podmienkami SSD, pripadne v dalsich vyjadreniach SSD
k riesenej ziadosti, ako aj v sulade s platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, s ktorymi
sa Uzivatel sustavy pred uzatvorenim zmluvy oboznamil a zavazuje sa ich dodrziavat. Obchodné
podmienky a Technické podmienky SSD su k dispozicii na kontaktnych miestach SSD ana
webovom sidle www.ssd.sk.

Na preukazanie splnenia povinnosti Uzivatela sustavy pre prevadzkovanie elektroenergetického
zariadenia bude pred uvedenim elektroenergetického zariadenia do prevadzky vyhotoveny pisomny
Protokol o vykonani funkénej skusky (dalej len ,Protokol*), ktorého vzor je zverejneny na webovom
sidle www.ssd.sk, pokial jeho vyhotovenie bude SSD vyzadovat. Povinnosti Uzivatela sustavy
uvedené v Technickych podmienkach SSD sa vtakomto pripade povazuji za spinené az
vyhotovenim a podpisanim Protokolu zo strany SSD. Prevadzkovanie elektroenergetického
zariadenia bez platného Protokolu, ktorym bolo konstatované, Ze elektroenergetické zariadenie
skiskam vyhovelo, alebo pred terminom uvedenym v Protokole je povazované za zavazne
porusenie tejto zmluvy.

SSD zabezpedi Uzivatelovi sustavy v distribu¢nej sustave MRK pre elektroenergetické zariadenie vo
vyske, ktora zodpoveda celkovému instalovanému vykonu vyrobného zariadenia a ktoru je zarovefi
technicky mozné dodat do sustavy.

Pri lokalnych zdrojoch nie je moZné pocas prevadzkovania lokalneho zdroja znizit MRK odberneho
miesta, ktoré je identické s odovzdavacim miestom lokalneho zdroja, na hodnotu nizsiu ako je
instalovany vykon lokalneho zdroja.

Vyska MRK sa uréuje na zaklade poziadavky Uzivatela sustavy, dohodou zmluvnych stran, ktora
véak nesmie byt v rozpore s legislativnymi normami platnymi v elektroenergetike. Uzivatel sustavy
mdze poziadat o zmenu MRK, v takom pripade sa uzatvara nova zmluva o pripojeni.

V pripade, Ze dojde k zmene udajov tykajucich sa UzZivatela sustavy uvedenych v tejto zmluve, je
Uzivatel sustavy povinny bezodkladne, najneskér v8ak do 7 dni od zmeny tychto dajov, oznamit
SSD takuto zmenu. Nesplnenie tejto povinnosti méze byt postdené ako neposkytnutie sucinnosti
SSD ako regulovanému subjektu, nevyhnutnej na dodrzanie $tandardov kvality v zmysle vyhlasky
Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi ¢ 236/2016 Z.z., ktorou sa ustanovuju $tandardy kvality
prenosu elektriny, distriblcie elektriny a dodavky elektriny (dalej len ,Vyhlaska 236/2016°) v pripade,
ze udaje v tejto zmluve su nevyhnutné na zabezpedéenie dodrzania $tandardov kvality zo strany
SSD.
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2.7.

2.8.

2.9,

2.10.

3.1

41,

4.2

Uzivatel sustavy, je povinny mat najneskoér ku ditu pripojenia svojho elektroenergetického zariadenia
do distribu¢nej sustavy SSD, spésobom podla bodu 1.1. tejto zmluvy uzatvorené platné a uginné
nasledovné zmluvy (dalej len ,Pozadované zmluvné vztahy"):

a) Zmluvu o pripojeni do distribu¢nej sustavy pre odberné miesto,

b) Zmluvu o pristupe do distribu¢nej sustavy a distribucii elektriny alebo zmluvu o zdruzene;
dodavke elektriny pre odberné miesto,

¢) Zmluvu o pristupe do distribu¢nej sustavy a distribucii elektriny pre odovzdavacie miesto,

d) Zmluvu o zuctovani odchylky so zuétovatelom odchylok alebo Zmluvu o preneseni
zodpovednosti za odchylku s inym ucastnikom trhu s elektrinou, ktory je subjektom zu&tovania,
pokial nema UzZivatel sustavy zabezpecenu zodpovednost za odchylku inym spésobom,

e) Zmluvu o dodavke elektriny, resp. ini zmluvu, ktorou zabezpeéi odber elektriny zjeho
elektroenergetického zariadenia niektorym z téastnikov trhu s elektrinou.

Uzivatel sustavy je povinny mat uzatvorené pozadované zmluvné vztahy podla bodu 2.7. tejto
zmluvy pocas celej doby pripojenia svojho elektroenergetického zariadenia do distribuénej sustavy
SSD a kedykolvek na ziadost SSD je povinny spinenie tejto povinnosti SSD preukazat v lehote 5
pracovnych dni od doru€enia ziadosti SSD. Nespinenie povinnosti uvedenej v tomto bode zmluvy je
povaZované za podstatné porudenie zmluvy zo strany Uzivatela ststavy.

V pripade, ak sa tato zmluva o pripojeni tyka aj pripojenia elektroenergetického zariadenia ktoré je
lokalnym zdrojom podla Zakona OZE, nahradza tato zmluva dodatok k zmluve o pripojeni v zmysle
bodu 2.6.3. Obchodnych podmienok SSD ktoré su sucastou Prevadzkového poriadku SSD, pricom
zmluvne strany podpisom tejto zmluvy potvrdzujl, Ze pripojenie lokalneho zdroja sa realizuje na
zaklade tejto zmluvy, a preto nie je nevyhnutné uzatvarat osobitny dodatok.

Ak je do distribu¢nej sustavy SSD pripojené odberné miesto Uzivatela ststavy pre odber elektriny z
distribu¢nej sustavy SSD a na rovnakom elektroenergetickom zariadeni je aj fyzicka dodavka
elektriny z elektroenergetického zariadenia Uzivatela sustavy do distribu¢nej sustavy SSD, SSD
nezodpovedd za Skodu, ktora vznikla UzZivatelovi sustavy tym, Ze nebola mozna
fyzicka dodavka elektriny z elektroenergetického zariadenia do distribu¢nej sustavy SSD z dévodu,
Ze doslo v sulade s platnymi pravnymi predpismi k preruseniu distriblcie elektriny do odberného
miesta Uzivatela sustavy (§ 31 odsek 1 pism. e, zdkona ¢. 251/2012 Z.z. o energetike a 0 zmene
a dopineni niektorych zékonov (dalej len ,Zakon o energetike)). Taktiez SSD nezodpoveda za
Skodu, ktora vznikla UzZivatelovi sUstavy tym, Ze nebola mozna fyzickd dodavka elektriny
z elektroenergetického zariadenia do distribuénej sustavy SSD z ddévodov, ktoré su na strane
Uzivatela sustavy a z dévodov vy$$ej moci podla Obchodného zakonnika.

Il
Identifikacia odovzdavacieho miesta a $pecifikacia pripojenia
Identifikacia odovzdavacieho miesta a Specifikacia pripojenia je uvedena v Prilohe &. 1 tejto zmluvy.

Iv.
Termin a miesto pripojenia
Termin realizacie pripojenia spésobom podla bodu 1.1. tejto zmluvy je uvedeny v Prilohe &. 1 tejto
zmluvy.

Termin pripojenia elektroenergetického zariadenia k distribu¢nej sustave SSD podla bodu 4.1. je
zavisly od:
a) splnenia podmienok podla tejto zmluvy,
b) spinenia  podmienok  pripojenia  stanovenych vovyjadreni SSD, a v pripade
elektroenergetického zariadenia, ktoré je lokalnym zdrojom, v stanovisku SSD k rezervacii
kapacity, prip. v inych vyjadreniach SSD k rieSenej Ziadosti,
¢) splnenia Obchodnych podmienok SSD,
d) spinenia Technickych podmienok SSD,
e) uhradenia celej ceny za pripojenie dohodnutej v tejto zmluve (ak bola pozadovana).

V pripade, ak nie su spinené vetky uvedené podmienky v pism. a) az e) tohto bodu, nérok na pripojenie
elektroenergetického zariadenia spésobom podfa bodu 1.1. zmluvy UZivatelovi sustavy nevznika.
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51.

5.2

6.1.

741.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

V.
Cena za pripojenie
Vyska ceny za pripojenie podla bodu 1.2. tejto zmluvy je uvedena v Prilohe ¢.2 tejto zmluvy, a to bez
DPH; prislu§na dar bude dopocitana v zmysle platnych pravnych predpisov. Uhradu celej ceny za
pripojenie Gctuje SSD Uzivatelovi sustavy vopred. UzZivatel sustavy sa zavézuje uhradit’ cenu za
pripojenie v termine a spésobom uvedenym v Prilohe ¢. 2 tejto zmluvy. Takto urena vyska ceny za
pripojenie je maximalna a zohladfuje vsetky naklady SSD, ktoré budu vynaloZzené v SSD na
pripojenie Uzivatela sustavy.

Uzivatel sustavy — vyrobca elektriny z Lokalneho zdroja v zmysle Zakona OZE, cenu za pripojenie
v pripade spinenia podmienok podla § 4b ods. 3 tohto zakona neuhradza.

VL.
Platobné a fakturaéné podmienky
Platobné a fakturaéné podmienky uhrady ceny za pripojenie su uvedené v Prilohe €. 2 tejto zmluvy.

VI
Platnost’ zmluvy a spésoby ukonéenia zmluvy
Tato zmluva sa uzatvara na dobu neurditd. Tuto zmluvu je mozné menit &i doplhovat len formou
uzatvorenia novej zmluvy o pripojeni.

Tato zmluvu mozno ukondit’
a) pisomnou dohodou zmluvnych stran,
b) spdsobmi ustanovenymi v Obchodnych podmienkach,
c) odstupenim Uzivatela sustavy v pripade podstatného porusenia tejto zmluvy zo strany SSD.
Podstatnym porusenim tejto zmluvy zo strany SSD je opakované nespinenie povinnosti podfa
tejto Zmluvy a Obchodnych podmienok zo strany SSD a to ani v dodatocnej lehote nie kratSej ako
30 dni poskytnutej Uzivatelom sUstavy na zaklade pisomnej vyzvy dorucenej SSD. Odstlpenie
nadobuda G¢innost diiom jeho pisomného doru¢enia SSD,

d) odstupenim SSD od tejto zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy zo strany UZivatela
sustavy. Odstupenie je uéinné diiom doru¢enia oznamenia o odstupeni od zmluvy UzZivatelovi
sustavy,

e) odstupenim SSD od tejto zmluvy, ak Uzivatel sistavy prestane spiiiat Technické podmienky
SSD a Obchodné podmienky a napravu nevykona ani v lehote stanovenej v pisomnej vyzve
SSD, ktora nebude krat$ia ako 30 dni od doru¢enia vyzvy UZivatelovi sustavy a v ktorej SSD
uvedie, ktoré technické a obchodné podmienky Uzivatel sustavy nespina. Odstupenie je uginné
driom dorucenia oznamenia o odstupeni od zmluvy Uzivatelovi sustavy,

f)  odstipenim SSD od tejto zmluvy, ak Uzivatel sustavy zariadenim na vyrobu elektriny
a/alebo elektroenergetickymi zariadeniami Uzivatela sustavy dodava elektrinu do distribucnej
sustavy SSD bez pozadovanych zmluvnych vztahov podla bodu 2.7. tejto zmluvy. Odstlpenie je
Géinné diom dorucenia oznamenia o odstupeni od zmluvy UzZivatelovi sustavy.

V pripade odstipenia od zmluvy zostavaju zachované prava a povinnosti vyplyvajice zo zmluvy do
dnha ucinnosti odstupenia. Zmluvné strany su povinné vyrovnat vSetky pohladavky a zavazky
vzniknuté do ucginnosti odstipenia od zmluvy s vynimkou pripadov, kedy k odstipeniu od tejto
zmluvy dojde po pripojeni elektroenergetického zariadenia UZivatela sustavy do distribuCnej
sustavy, kedy je Uzivatel sustavy povinny spoloénosti SSD uhradit’ véetky naklady vynaloZené zo
strany SSD v suvislosti s pinenim predmetu podla tejto zmluvy do dna ucinnosti odstupenia od tejto
zmluvy.

V pripade ukoncCenia zmluvy, je Uzivatel sustavy povinny umoznit SSD vykonat vsSetky ukony
slvisiace s ukonéenim distriblcie elektriny z miesta dodavky do distribuénej sustavy SSD, vratane
odobratia ur¢eného meradla a zariadenia na prenos informacii o nameranych udajoch a odpojenim
miesta dodavky elektriny od distribuénej sustavy.

Za podstatné porusenie povinnosti UzZivatela sustavy podla tejto zmluvy, ktoré opraviiuje SSD
odstupit' od zmluvy, sa povazuje najma:

a) porusenie povinnosti UzZivatela sustavy podla Zakona o energetike, Zakona OZE, ostatnych
v8eobecne zavaznych pravnych predpisov, Prevadzkového poriadku SSD, Technickych
podmienok SSD,

b) porusenie povinnosti Uzivatela sustavy uvedenych v tejto zmluve,

c) prevadzkovanie elektroenergetického zariadenia bez platného Protokolu vyhotoveného podla
bodu 2.2. tejto zmluvy, ak ho SSD vyzaduje, ktorym bolo konstatované, Ze elektroenergetické
zariadenie funkénym skuskam vyhovelo, alebo pred terminom uvedenym v Protokole,
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7.6.

7.7.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

d) ak Uzivatel sustavy dodava elektrinu z elektroenergetického zariadenia do distribuénej
sustavy SSD v odovzdavacom mieste bez za tym ucelom uzatvorenych zmliv podla bodu 2.7

e) ak Uzivatel sustavy nema zabezpeceny rezim vlastnej alebo prenesenej zodpovednosti za
odchylku spésobenu prevadzkou jeho elektroenergetického zariadenia.

Zmluva zanika tiez uzatvorenim novej zmluvy o pripojeni pre odovzdavacie miesto $pecifikované
v Prilohe ¢. 1. zmluvy, ktord tuto zmluvu nahradza. Vtakomto pripade zmluva zanika diiom
nadobudnutia tu¢innosti novej zmluvy o pripojeni.

Tato zmluva je platna a ucinna driom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami. Zmena MRK je platna
od prvého dfia mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v ktorom doslo k splneniu Obchodnych
podmienok, Technickych podmienok a podmienok podia tejto zmluvy. Ak ma UzZivatel sustavy
povinnost v zmysle platnych pravnych predpisov zverejnit zmluvu, zmluva je Gginna dnhom
nasledujucim po dni jej zverejnenia, ak sa zmluvné strany nedohodli na neskorsom dni jej ucinnosti.

VIIL.
Zaverec¢né ustanovenia
Uzivatel sustavy berie na vedomie, Ze za neopravneny odber elektriny sa povazuje odber elektriny
bez uzavretej zmluvy o pripojeni do distribu¢nej sustavy SSD alebo v rozpore s touto zmluvou, resp.
iné skutoCnosti $pecifikované v § 46 Zakona o energetike a sucasne v Prilohe ¢. 5 Prevadzkového
poriadku SSD. Pri neopravnenom odbere elektriny je ten, kto elektrinu odoberal, povinny uhradit
skutoCne vzniknutl Skodu. Ak nemozno vy¢islit' skutoéne vzniknutt $kodu na zaklade objektivnych a
spolahlivych podkladov, pouzije sa spésob vypoctu $kody spdsobenej neopravnenym odberom
elektriny ustanoveny prislu$nym véeobecne zavaznym pravnym predpisom.

Uzivatel sustavy berie na vedomie, ze SSD je povinna dodrziavat' a vyhodnocovat $tandardy kvality
v zmysle Vyhlasky 236/2016. Vyhodnotenie $tandardov kvality zverejiiuje SSD na webovom sidle
www.ssd.sk.

Uzivatel sustavy berie na vedomie, ze neopravnené dodavanie elektriny do sustavy je zakazané.
Neopravnenym dodavanim elektriny je:

a) pripojenie vyrobného zariadenia do distribu¢nej ststavy SSD bez uzatvorenej zmluvy alebo v
rozpore s touto zmluvou,
b) dodavka elektriny uzivatelom sustavy:
1. bez uzavretej zmluvy o dodavke elektriny alebo v rozpore s uzavretou zmluvou o dodavke
elektriny alebo bez zmluvy o poskytovani podpornych sluzieb a dodavke regula¢nej elektriny
alebo v rozpore s uzatvorenou zmiuvou o poskytovani podpornych sluzieb a dodavke
regulacnej elektriny,
2. bez uzavretej zmluvy o zuctovani odchylky, zmluvy o prevzati zodpovednosti za odchylku
alebo zmluvy o povinnom prevzati zodpovednosti za odchylku,
3. bez uréeného meradla alebo meranej uré¢enym meradlom:
3.1. ktoré v dosledku neopravneného zasahu nezaznamendva alebo nespravne
zaznamenava dodavanie elektriny do sustavy,
3.2. na ktorom bolo porusené zabezpeéenie proti neopravnenej manipulacii a ktoré
nezaznamenava alebo nespravne zaznamenava dodavku elektriny alebo
3.3. ktoreé nebolo namontované spolo¢nostou SSD.
c) dodavanie elektriny vyrobcom elektriny do sustavy:
1. bez zmluvy o pristupe do distribu¢nej sustavy a distribucii elektriny,
2. v priamej suvislosti s neopravnenym zasahom na priamom vedeni, alebo na zariadeni
sustavy,
d) vyuzitie distribu¢nej sustavy v rozpore s prislusnym dispecerskym poriadkom.

Urad pre regulaciu sietovych odvetvi (dalej len ,URSO") rozhoduje spory medzi SSD a Uzivatelom
sustavy podla § 38 Zakona ¢. 250/2012 Z. z. o reguldcii v sietovych odvetviach (dalej len ,Zakon
o regulacii‘), ak SSD a Uzivatel sustavy nedosiahli dohodu na rieseni sporu, ak stym obaja
Ucastnici sporového konania suhlasia (v pripade, ak sa takyto sthlas vyZzaduje) a ak od porusenia
povinnosti Ucastnika sporového konania neuplynul viac ako jeden rok, inak vo veci rozhoduje sud.
UzZivatel sustavy je v pripade spinenia podmienok podla § 37 Zakona o regulacii opravneny predlozit
URSO na alternativne riesenie sporu so SSD, ak sa ohladom predmetu sporu uskuto&nilo
reklamacné konanie a Uzivatel sustavy nesuhlasi s vysledkom reklamacie alebo so spésobom jej
vybavenia, moznost obratit sa na sud tym nie je dotknuta. Navrh na alternativne riesenie sporu je
potrebné predlozit najneskér do 45 dni od doru¢enia vybavenia reklamacie.
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su:
Priloha &. 1 — Specifikacia odovzdavacieho miesta a doba realizécie.
Priloha €. 2 — Platobné a fakturaéné podmienky, splatkovy kalendar.

Ostatné nalezitosti, ktoré neupravuje tato zmluva sa riadia Zakonom o energetike, Zakonom OZE,
Obchodnymi podmienkami, Technickymi podmienkami SSD, Prevadzkovym poriadkom SSD
a ostatnymi véeobecne zavaznymi platnymi pravnymi predpismi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze adresy pre doru¢ovanie pisomnosti su uvedené v zahlavi tejto
zmluvy.

VSetky prava a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy prechadzaju na pravnych nastupcov oboch
zmluvnych stran.

SSD ako prevadzkovatel distribuénej sustavy v sulade so zakonom ¢.18/2018 Z.z. o ochrane
osobnych udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,Zakon GDPR®) zhromazduje
a spracuva osobné udaje Uzivatela sustavy vrozsahu ako su uvedené v tejto zmluve. SSD
spractva osobné Udaje ako prevadzkovatel distribu€nej sustavy v rozsahu potrebnom na vykon
podnikatelskej Cinnosti SSD ana ucCely uzatvorenia tejto zmiuvy, jej zmeny alebo ukoncenia,
v suvislosti s plnenim podla tejto zmluvy, fakturacie ceny za pripojenie alebo inych pohladavok
z tejto zmluvy alebo vzniknutych z neopravneného odberu ¢&i neopravneného dodavania elektriny.
Prava UZivatela sustavy v suvislosti so spracuvanim osobnych udajov su uvedene v § 21 anasl.
Zakona GDPR. Prava Uzivatela sustavy atiez informacie o spracovani osobnych udajov su
zverejnené na webovom sidle www ss v ¢asti Ochrana osobnych udajov a UzZivatel sustavy
tymto potvrdzuje, Ze sa s nimi oboznamil.

Zmluva je vyhotovena v 2 rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych kazda zo stran obdrzi
po 1 vyhotoveni.

Zmluvné strany prehlasuju, ze sa s textom tejto zmluvy oboznamili a suhlasia s nim, na dékaz ¢oho
ju opravnené osoby obidvoch zmluvnych stran potvrdzuju viastnoruénymi podpismi.

Uzivatel sustavy nie je opravneny postupit alebo previest svoje prava a povinnosti vyplyvajuce zo
zmluvy ako celok alebo ich ¢ast bez predchadzajiceho pisomného sthlasu SSD.

Pravne vztahy zaloZené touto zmluvou sa riadia platnymi predpismi pravneho poriadku Slovenskej
republiky. Zmluvné strany sa podla §262 ods.1 Obchodného zakonnika dohodli, Ze ich zavazkovy
vztah vyplyvajlci z tejto zmluvy sa spravuje Obchodnym zakonnikom. Zmluvné stany sa dohodli, ze
pravne vztahy touto zmluvou neupravené sa riadia Prevadzkovym poriadkom SSD a Technickymi
podmienkami SSD. UzZivatel sustavy podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, ze sa s Prevadzkovym
poriadkom SSD a Technickymi podmienkami SSD pred podpisom Zmluvy oboznamil.

V pripade, ze Uzivatel sustavy ziska povolenie na prevadzkovanie miestnej distribu¢nej sustavy,
ktorej odberné miesto je totoZzné s odbernym miestom podfa Zmluvy o pripojeni, je povinny to
bezodkladne oznamit' SSD a uzatvorit so SSD novut zmluvu o pripojeni. V pripade, Zze SSD zisti, ze
Uzivatel sustavy ziskal povolenie na prevadzkovanie miestnej distribuénej sustavy, ktorej odberné
miesto je totozné s odbernym miestom podfa Zmluvy o pripojeni a Uzivatel sustavy bez zbyto¢ného
odkladu neuzatvori s SSD novu zmluvu o pripojeni, a to ani na zaklade vyzvy SSD, povazuje sa tato
skuto€nost' za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti podla tejto Zmluvy, opraviiujuce SSD od
Zmluvy odstupit.

Uzivatel sustavy je povinny informovat SSD o vzniku ¢i zaniku jeho opravnenia na vyrobu a dodavku
elektriny, a to bezodkladne, najneskér do 3 dni od zmeny tejto skuto¢nosti. Porusenie tejto
povinnosti UzZivatela sustavy je povazované za podstatné porusenie tejto zmluvy.

V pripade, ze sa zmluva tyka pripojenia elektroenergetickeho zariadenia, ktoré je lokalnym zdrojom,
je Uzivatel sustavy opravneny dodat do distribu¢nej sustavy SSD elektrinu vyrobent v lokalnom
zdroji, ktora nie je spotrebovana v odbernom mieste identickom s odovzdavacim miestom lokalneho
zdroja vrozsahu MRK stanovenej pre lokalny zdroj. MRK stanovena pre lokélny zdroj méze
predstavovat niz8iu hodnotu, nez je hodnota celkového instalovaného vykonu lokalneho zdroja, ak
technické podmienky pripojenia lokalneho zdroja neumozniuju dohodnut MRK lokalneho zdroja vo
vyske celkového instalovaného vykonu lokaineho zdroja.

V pripade, Ze sa zmluva tyka pripojenia elektroenergetického zariadenia, ktoré je lokalnym zdrojom,
ma Uzivatel sustavy - z lokalneho zdroja, ktory dodava elektrinu do distribu¢nej stistavy SSD prava
a povinnosti vyrobcu elektriny v zmysle Zakona o energetike.

V pripade, ak d6jde ku dodavke elektriny z elektroenergetického zariadenia Uzivatela sustavy, ktoré
je lokalnym zdrojom v zmysle Zakona OZE do distribu¢nej sustavy SSD v rozpore s bodom 8.16.
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alebo 8.17., povazuje sa takato dodavka elektriny za neopravnenu, pricom SSD ma v takomto
pripade pravo:

a)

b)

poZiadat' Uzivatela sustavy aby v lehote stanovenej SSD vykonal technické opatrenia na
zamedzenie dodavky takejto elektriny do distribu¢nej sustavy SSD, a/alebo

pozadovat od UZivatela sustavy zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske vypocitanej nasledovne:
1,5 nasobok jednotkovej ceny vykupovanej elektriny podfa Zakona OZE, platnej v obdobi,
v ktorom bola dodavka elektriny zistena, vynasobena mnozstvom elektriny dodanej do
distribu¢nej sustavy SSD. V pripade ak dodané mnoZstvo elektriny do distribu¢nej sustavy nie
je mozné urcit' prostrednictvom ur¢eného meradla, je SSD opravnena pozadovat zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 100 EUR za kazdy aj zadaty kalendarny mesiac, v ktorom bola
zistena dodavka elektriny z lokalneho zdroja do distribuénej sustavy. Zaplatenim zmluvne;
pokuty nie je dotknuty narok SSD na nahradu $kody, ktord mu vznikla dodavkou elektriny do
distribucnej sustavy SSD. Zmluvnu pokutu je UZivatel sustavy povinny uhradit na zéklade
vystavenej faktiry so splatnostou 7 dni odo dna jej dorugenia Uzivatelovi sustavy a/alebo,
odstupit’ od tejto zmluvy a odpojit' lokalny zdroj od distribuénej sustavy SSD bez naroku na
nahradu skody, ktora vznikne v doésledku odpojenia lokalneho zdroja od distribu¢nej sustavy
SSD,

prerusit distriblciu elektriny do odberného miesta, ak odpojenie lokalneho zdroja od ststavy
podlfa bodu 8.18. pismena c) tejto zmluvy nie je inak mozné, a to bez naroku na nahradu
Skody, ktora vznikne v dosledku takéhoto prerusenia distriblcie elektriny.

8.19. V pripade, Ze sa zmluva tyka pripojenia elektroenergetického zariadenia, ktoré je lokalnym zdrojom,
SSD oznami Uzivatelovi sustavy najneskér 5 pracovnych dni pred odpojenim lokalneho zdroja alebo
prerusenim distribucie elektriny podla bodu 8.18. pism. d) tejto zmluvy dévod, pre ktory sa lokalny
zdroj odpoji od distribu¢nej sustavy. SSD opatovne pripoji lokalny zdroj do distribu¢nej sustavy SSD
do 5 pracovnych dni odo dfia, ked UZivatel sustavy z lokalneho zdroja preukazal SSD, ze vykonal
opatrenia zabranujtce prekroCeniu MRK lokalneho zdroja podla bodu 8.16. alebo 8.17. tejto zmluvy.

ZA SSD, a.s. ZA UZIVATELA sustavy
Meno a priezvisko: Meno a priezvisko:

Mgr. Anna Rechtorikova

Funkcia: Funkcia:

riaditel divizie Zakaznicke sluzby

Datum: Datum:
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Priloha €. 1 k Zmluve o pripojeni ¢.: 4600068855-ZoP

SPECIFIKACIA ODOVZDAVACIEHO MIESTA

Nazov odovzdavacieho miesta: LZE FVE Myto pod Dumbierom,
Objekt: Obec Myto pod Dumbierom

Ulica / &. orient. / popis / Cast obce / Obec: Myto pod Dumbierom, Hlavna 64 /01
EIC odberného miesta 242SS1208799000T

EIC odovzdavacieho miesta: 24Z5S75120090001

Maximalna rezervovana kapacita odovzdavacieho miesta v kW: 0,000 kW

Napatova hladina odovzdavacieho miesta (NN/VN/VVN): NN

Technoldgia - primarny zdroj a jeho instalovany vykon v kW

lokalneho zdroja: FVE / sineéna energia / 20,000 kW

meranie musi byt’ pristupné aj
Spoésob pristupu k meraniu (meranie musi byt pristupné aj v ¢ase | v &ase nepritomnosti Uzivatela

nepritomnosti UZivatela sustavy): sustavy
Stupen zabezpecdenia dodavky 3 (Standardny)

zmysle platného Prevadzkového
Spdsob merania a stanovenie nahradnych hodnét: poriadku SSD.

Zmluva sa tyka: Pripojenie nového zdroja

SPECIFIKACIA ODOVZDAVACIEHO MIESTA A DOBA REALIZACIE

Odovzdavacie miesto
(miesto odovzdania Odovzdavacie miesto je totozné s odbernym miestom
kvality) — popis

SSD sa zavazuje zabezpecit pripojenie sposobom podfa bodu 1.1. ku diu
nadobudnutiu Uc¢innosti zmluvy, najskér v8ak az po splneni nasledujucich
podmienok:

Termin pripojenia 1, uzatvorena zmluva medzi Uzivatelom sustavy a SSD

2, uhradena cela cena za pripojenie dohodnuta v zmluve,

3, spinenie podmienok podla zmiuvy,

4, spinenie Obchodnych podmienok,

5, spinenie Technickych podmienok SSD,

6, spinenie podmienok pripojenia stanovenych vo vyjadreni SSD.

Za SSD Za Uzivatela sustavy
Meno a priezvisko: Meno a priezvisko:
Mgr. Anna Rechtorikova

Funkcia: Funkcia:

riaditel divizie Zakaznicke sluzby

Datum: Datum:
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Priloha €.2 k Zmluve o pripojeni ¢.: 4600068855-ZoP

PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY
SPLATKOVY KALENDAR

Tieto platobné a faktura¢né podmienky a splatkovy kalendar st stUc¢astou Zmluvy o pripojeni (dalej len
,Zmluva’), ktoru uzatvara Stredoslovenska distribu¢na, a. s. s Uzivatelom sustavy.

Clanok I.
Platobné a fakturaéné podmienky

1.1. UZivatel sustavy sa zavazuje uhradit cenu za pripojenie stanovenu v ¢lanku 5. tejto zmluvy
zalohovo vopred, na zaklade tohto splatkového kalendara, v celkovej vyske 0,00,- EUR,
v terminoch uvedenych v &l. Ill.- Splatkovy kalendar. Splatky je Uzivatel sustavy povinny uhradit
na ucet SSD uvedeny v zahlavi tejto zmluvy a s variabilnym symbolom uvedenym v ¢l Il —
Splatkovy kalendar. Po obdrzani jednotlivych platieb sa SSD zavazuje vystavit fakturu ku
kazdej prijatej platbe a to do 15 dni odo dna jej prijatia, v sulade s§ 71 Zakona o DPH ¢&.
222/2004 Z.z. v zneni neskorsich predpisov. Celkova suma bude rozpoc&itana medzi zaklad dane
a DPH na zaklade Zakona o DPH v platnej sadzbe podla datumu dodania.

1.2. Vyuctovanie ceny za pripojenie stanovenej v bode 5.1. tejto zmluvy, vykona SSD vyuétovacou
faktarou, vystavenou do 15 dni od nadobudnutia Géinnosti zmluvy. Vo vyuétovacej faktire budu
odpocitané zaplatené zalohy (splatky).

1.3.

Platitel (adresa na zasielanie faktur):

Cislo uctu platitela:/IBAN / SWIFT: | _

Forma thrady: prevodnym prikazom

~ Clanok II.
Urok z omeskania

2.1. Pre pripad omeskania UZivatela sUstavy s Ghradou svojho pefiazného zavazku podla zmiuvy, je
SSD opravnena pozadovat' od Uzivatela sustavy zaplatenie uroku z omeskania vo vyske 0,05%
z diznej sumy za kazdy defi omeskania. Uzivatel sustavy uhradi Grok z omeskania do 14 dni
odo dna obdrzania faktury uroku z omeskania.

Clanok Iil.
Splatkovy kalendar
Poradové ¢islo | Variabilny symbol platby | Termin splatnosti | Ciastka splatky v EUR (vratane DPH)
splatky-zalohy
1.

Za SSD Za Uzivatela sustavy
Meno a priezvisko: Meno a priezvisko:
Mgr. Anna Rechtorikova

Funkcia: Funkcia:

riaditel divizie Zakaznicke sluzby

Datum: Datum:

11




1

t

,

. ; 5wl
e

4

i

i

I

!

|

|

|

| ,

: ,

‘ A
I

|

|

|

'\
4 '

I

I

i

I

!

|

!

[

1

i

I

I "

‘

!

I

|




S

Technické podmienky pre pripojenie lokalneho zdroja elektriny (dalej len ,LZE®) ku Ziadosti €.
4600068855

LZE FVE Myto pod Dumbierom COM 1208799

Pripojny bod / EIC odberného miesta: 24ZSS1208799000T.

Hodnota maximalnej rezervovanej kapacity odberného miesta (A/kW): 3x 90A.

Pozadovany celkovy inétalovany vykon lokalneho zdroja (dalej len “LZE"): 20 kW (invertor).
Maximalna rezervovana kapacita (dalej len ,MRK") LZE na dodavku do distribu¢nej sustavy (dalej len
,DSY), ktori ma Ziadatel z&ujem dodavat do distribu¢nej sustavy spolo¢nosti Stredoslovenska
distribuéna, a.s. (dalej len ,SSD" alebo ,PDS"): 0 kW.

Technolégia vyroby (primarny zdroj): fotovoltaické zariadenie.

Napatova hladina vyvedenia vykonu (odovzdavacieho miesta): NN; 417/ts/myto.p.d_obec.1.

V$eobecné podmienky:

Upozorfiujeme, ze vzmysle platnej legislativy sa celkovym inStalovanym vykonom FVE
rozumie menovity AC vykon striedaga (resp. ich sucet, ak je striedaCov viac).

1. Platnost tychto podmienok je 12 kalendarnych mesiacov od ich zaslania Ziadateflovi.
Upozoriiujeme, Ze proces pripojenia LZE sa konéi az zaslanim Oznamenia o Prevadzke LZE do sidla
spoloénosti SSD. Pokial Ziadatel nesplni vSetky predpisané ukony (predlozenie realizagnej
projektovej dokumentacie, poziadanie o vykonanej funkénej skisky, zaslanie Oznamenia o Prevadzke
LZE, resp. iné, ak s pozadované) v stanovenej lehote, ZoP bude anulovana a o novu ZoP musi
iadatel poziadat' opitovne. Opidtovne podanu Ziadost bude SSD posudzovat' ako novu
ziadost. SSD lehotu 12 mesiacov dalej v zmysle platnej legislativy neprediZuje.

Cely postup pripojenia lokalneho zdroja, tlaCiva, vzor Oznamenia o prevadzke a Zziadosti
o vykonanie funk&nej skusky je uverejneny na webovom sidle www.ssd.sk.

Samotné uzatvorenie zmluvy Vam nezaklada pravo na pripojenie LZE k distribu¢nej sustave
SSD a ani jeho uvedenie do prevadzky, ak nespinite podmienky podia platnej legislativy, a tiez
podmienky, ktoré st Vam stanovené v tychto podmienkach.

Po doru&eni ziadosti o vyjadrenie k realizaénej projektovej dokumentéacii LZE (blizSie vid Cast
,Technické podmienky pre prevadzku LZE v odbernom mieste‘) Vam bude zo strany SSD vydané
,vyjadrenie k realizaénému projektu stavby lokalneho zdroja elektriny* (dalej len ,vyjadrenie k PD%).
Podmienky stanovené v predmetnom stanovisku si zavazné aich nedodrZanie ma za nasledok
prevadzkovanie zdroja v rozpore s platnou legislativou.

Technické podmienky pre pripojenie a prevadzku LZE v odbernom mieste:

2. V pripade, ak Vase odberné miesto nespliita podmienky uréené v aktuaine platnych Zasadach
a podmienkach montaZe a prevadzkovania merania elektriny (dalej len ,Zasady merania®), budu
Vam zo strany SSD po predlozeni projektovej dokumentacie LZE stanovené dalSie podmienky
na upravu jestvujuceho merania. Preto odporu¢ame vo viastnom zaujme investora LZE, aby vykonal
kontrolu suladu jestvujliceho merania elektriny so Zasadami merania a pripadné nedostatky riesil
v projektovej dokumentacii LZE po&as pripravy jej spracovania. Najéastejsie nedostatky, na ktoré Vam
odporuéame sa zamerat pri kontrole Vasho odberného miesta:

- Meranie nie je pristupné (tyka sa nielen elektromerovej skrine, ale aj primarnych obvodov

a meracich transformatorov polopriameho a nepriameho merania).

- Pri priamom merani nie je instalovany hlavny isti¢ (Hl), pripadne nie je s charakteristikou ,B",

za elektromerom v elektromerovom rozvadzagi v neplombovanej casti nie je instalovany

odpojovaci prvok (isti€, vypina¢, odpojova¢ a pod.) pre odpojenie zdroja od elektromera.

- Polopriame meranie moze byt in§talované len do hodnoty MRK = 690 kW. Pri vy$$ej hodnote

MRK musi byt in&talované nepriame meranie. Hlavny isti¢ musi mat charakteristiku B.

- Transformaény prevod a/alebo presnost MTP nezodpovedajii poziadavkam zasad merania.

Presnost MTP pri polopriamom merani musi byt 0,5S% (nie 0,5%). Presnost MTP pri nepriamom

Stredoslovenska distribuéna, a. s., Pri Rajianke 2927/8, 010 47 Zilina, tel - +421 41 519 1111, fax: +421 41 519 2575

180: 36 442 151, IC DPH: SK2022187453, DIC: 2022187453, IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551, BIC: SUBASKBX
Stredoslovenska distribuéna, a. s., je zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, Oddiel: Sa, Viozka &islo: 10514/L
www.ssd.sk



merani musi byt 0,2S% (nie 0,5%, ani 0,5S%, ani 0,2%). Transformaény prevod MTP musi

zodpovedat jestvujucej MRK (alebo hodnote HI) vzmysle tabuliek ¢ 5 ac¢.6 v Zasadach

merania. MTP a MTN musia byt uradne overené, jednojadrové s vynimkou dvojjadrovych MTN

pricom druhé jadro je ur¢ené na ochranu proti ferrorezonancii.

- Nie je indtalované predpisané istenie napatovych obvodov.

3. Pre pokracovanie v procese pripajania LZE do distribu¢nej sustavy SSD a pre vyjadrenie
k realizatnému projektu stavby lokalneho zdroja elektriny je nevyhnutné prediozit SSD Ziadost
o vyjadrenie k projektovej dokumentacii pre realizaciu LZE, spolo¢ne s kompletnou realizacnou
projektovou dokumentaciou elektro¢asti v digitalnom formate PDF (na datovom nosici prostrednictvom
posty s oznacenim ,lokalny zdroj* alebo emailom na lokalnyzdroj@ssd.sk). Predmetna realizaéna
projektova dokumentacia (PD) musi obsahovat o.i.: presny celkovy in§talovany vykon zdroja (pozn.:
Obzvlast’ upozoriiujeme na tato skutoénost' pri FV zdrojoch, kedy je potrebné v PD uviest’
presny vykon zodpovedajici menovittmu AC vystupnému vykonu striedaca.
Pri nereSpektovani tejto poziadavky vznikaju zbytoéné prietahy, zdrzania a nadpraca
pri vykonani funkénej skusky! Pri nereSpektovani predmetnej podmienky SSD nezarucuje
vykonanie FS vzakonom stanovenom termine, nakofko chyba nie je na strane SSD.
Nevykonanie FS v stanovenom termine méze vyvolat’' nemoznost’ pripojenia LZE do DS v ramci
rieSeného procesu pripojenia atym vyvolat' potrebu podania novej Ziadosti.), jednopdlovu
schému prudovej cesty od bodu pripojenia k verejnej distribu¢nej sieti po pripajany zdroj a technicku
spravu s popisom ¢innosti sietovej ochrany a pésobenia ,Hlavného rozpojovacieho miesta“ (HRM). V
predmetnej dokumentacii musi byt uvedené: vykon a typ generatora, jednopdlova schéma silovej
Casti, popis a schémy sietovych ochran

4. Sietové ochrany a hlavné rozpojovacie miesto (HRM) musia spliiat nasledovné podmienky:

- podpatova — fazové napatie — vSetky 3 fazy — ochrana reaguje pri prekro¢eni nastavenej

hodnoty v hociktorej z faz,

- nadpatova — fazové napétie — v8etky 3 fazy — ochrana reaguje pri prekroCeni nastavenej

hodnoty v hociktorej z faz,

- podfrekvenéna,

- nadfrekvenéna.

Spinanie z popudu sietovej ochrany musi byt zabezpefované kontaktnym pristrojom (nie

polovodi€ovo) a musi zabezpecit okamzité vypnutie LZE pri strate napéatia zo siete (aj v pripade

0Z) a blokovanie zapnutia az do obnovenia napétia v sieti.

Tabulka &.1. Odporucané sietové ochran

Vyrobca Typ Poznamka
funkcia nesymetrie napatia sa nepozaduje
ELKO HRN 43N v kombinacii s Casovym relé, pre zdroje do 30 kW
ELKO HRN100 v kombinacii s Easovym relé, pre zdroje do 30 kW
BMR (CZ) MRG3P v kombinacii s Casovym relé, pre zdroje do 30 kW
CZ Elektronika Plus U-f Guard pre zdroje do 100 kW
ComAP Praha MAINS Pro
ComAP Praha InteliPro
Bender VMD 423-D-2 pre zdroje do 100 kW; striktne len rada D-2;
Bender VMD 460 pre zdroje do 100 kW
SIEMENS 75J6225 a ostatneé rady s ochrannymi funkciami U, f, dU, dl, atd.
ELVAC RTU7MS s kom. protokolom odsuhlasenym v SSD - boli funkéné skugky
ABB REF54x a ostatné rady s ochrannymi funkciami U, f, dU, dl, atd.
SEL751
Schneider SEPAM 1000 v Specifikaciis U a f
Schrack URNAO345 pre zdroje do 100 kW
CarloGavazzi DPC 72 D M48 pre zdroje do 100 kW
Tabulka &€.2. Nepostacdujlce sietové ochran
Vyrobca Typ Poznamka
CarloGavazzi DPC 02 D M48 nespifia poZiadavky SSD
ELKO UF300 iba pre zdroje do 100 kW a nastavenie musi vykonat’ dodavatel
CZ Elektronika Plus U-f Guard S skisky iba so SVERKER 900
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Sietové ochrany su samostatné zariadenia alebo samostatné funkcie implementované
v jednom samostatnom zariadeni, ktoré su alebo je uréené na priemyselné chranenie
energetickych zariadeni.

Sietové ochrany musia mat certifikat o zhode pre priemyselné ochrany a nemézu byt
vyrobené ako funkcia riadiaceho systému LZE.

Vypnutie HRM LZE sietovymi ochranami bude nasledovat okamzite po zmene snimane;
veli¢iny mimo nastavené medze a uplynuti nastaveného vypinacieho ¢asu, a to aj
v pripade beznapatovej pauzy OZ.

Sietové ochrany musia vypinat prudovy obvod pomocou kontaktov HRM a sami pdsobit
na HRM cez svoje vystupné kontakty, pripadne kontakty pomocnych relé vypinacieho
obvodu ochrany. Nepripustame vypinanie HRM cez polovodiGové prvky.

Vypinaci &as sietovej ochrany zaéina plynut okamzite, ked hociktord merana veli¢ina
prekroCi nastavenu hodnotu prislusného parametra alebo pri strate meranej — sledovanej
veli¢iny.

Subor sietovych ochran po svojom pdsobeni blokuje v8etky moZnosti zapnutia
(manualne, miestne aj dialkové zapnutie) HRM LZE az do obnovenia hodnoty fazovych
napati v sieti v medziach nastavenia chranenia.

Miesto pripojenia analégovych vstupov — sledovanych veli¢in suboru sietovych ochran je
za elektromerom smerom k zdroju a pred HRM tak, aby sietové ochrany snimali merané
veli¢iny siete aj pri vypnutom HRM.

Obvody napatovych vstupov sl samostatne istené a vedené cez skusobnu svorkovnicu
s moZnostou jej rozpojenia pre ucCely testovania pocas funkénej skusky. SkuSobna
svorkovnica musi mat vrozpojenej polohe zdierky pre pripojenie skisobného
napatového generatora (obr. 1). Odporuc¢ané typy svorkovnic: Weidmuller WTL 6/1,
Phoenix Contact PTU 6-T-P, ...

Obvody signalnych vstupov vypinania a zapinania od automatiky pripnutia budu zo
stboru sietovych ochran k HRM vedené cez sku$obnu svorkovnicu s moznostou jej
rozpojenia pre ucely testovania pocas funkénej skusky. Skisobna svorkovnica musi mat’
v rozpojenej polohe zdierky pre pripojenie skusobného zariadenia na overenie reakénych
€asov ochran (obr. 1).
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Obr. 2 Principialna schéma zapojenia skusobnych svorkovnic

Sietové ochrany musia byt nastavitelne nasledovne: podfrekvencia (typické nastavenie

47,5 Hz) a nadfrekvencia (typické nastavenie 50,2 Hz) musi byt samostatne a volne nastavitelna s



krokom 0,1 Hz a ¢asom 0,1 s, napatova ochrana musi byt nastavitelna v rozsahu Un (230 V) + 10% s
¢asom 0,1 s, napatova nesymetria 20% s ¢asom 0,1 s. Po obnoveni napatia v DS moéze dojst
k automatickému znovu pripojeniu zdroja min. za lehotu troch minut. Nastavenie sietovych ochran
postaCuje 1-stupfiové. Pripadné zmeny nastavenia na zaklade lokalnych prevadzkovych hodnét
veliCin siete v bode pripojenia mézu vykonat iba pracovnici ochran SSD alebo musia vystavit pisomny
suhlas so zmenami nastavenia.

Pri funk&nej skuske LZE je potrebné, aby prevadzkovatel zabezpedil predvedenie funk&nosti
ochran poverenym pracovnikom PDS, ktori tiez skontroluju nastavenie ochran siete, pripadne
vykonaju jeho zmeny v zavislosti na elektrickych parametroch siete v mieste pripojenia generatora.
PozZadujeme, aby Ziadatel odovzdal képiu protokolov o nastaveni ochran pracovnikom odd. ochran
PDS.

5. Davame do pozornosti, Ze zdroj musi spiiat podmienky Nariadenia Eurépskej komisie &.
2016/631 (zdroj typu A), ktoré najdete v Technickych podmienkach PDS SSD, a.s.
Zdroj musi byt vybaveny pri dodavke &inného vykonu P pre niektory z nasleduijtcich
rezimov riadenia jalového vykonu v odovzdavacom mieste:

a) udrZiavanie pevnej hodnoty zadaného Géinnika cos @

b) udrziavanie hodnoty G¢innika cos ¢ = f(P)

C) udrZiavanie zadanej hodnoty jalového vykonu (odber/dodavka) v ramci prevadzkového
diagramu stroja (PQ diagramu)

d) udrZiavanie napétia v odovzdavacom mieste (na vystupe generatora, za blokovym
transformatorom alebo v pilotnom uzle DS) v rdmci obmedzeni danych PQ diagramom stroja.

Zdroj musi byt schopny vyuZitia pre efektivnu regulaciu napiti a jalového vykonu

v DS v rozsahu uréenom P-Q diagramov svojich striedaéov. Obzvlast musi byt schopny

na poziadanie PDS dodavat’ a odoberat’ do/z DS jalovii zlozku energie, t.j. musi byt' schopny

pracovat’ v uréenom rozsahu uéinnika. PDS stanovi rozsah uéinnika ako podmienku

pripojenia zdroja, pri€om nariadeny rozsah uéinnika bude dodrzovany bezodplatne zo
strany PDS aj zo strany prevadzkovatefa Zdroja.

6. V3etky pisomnosti suvisiace s touto Ziadostou a Oznamenie o prevadzke LZE zasielajte
elektronicky (sken Ziadosti) na emailovti adresu: lokalnyzdroj@ssd.sk alebo pisomne doporuéene
na adresu Stredoslovenska distribu¢na, a.s., odbor Zakaznicke sluzby, Pri Rajéanke 2927/8, 010 47
Zilina. Na obalku uvedte Udaj ,Lokalny zdroj".

7. Vpripade potreby SSD zabezpeti bezplatni instalaciu uréeného meradia. Lokalny zdroj
nesmie byt uvedeny do prevadzky skér ako bude instalované uréené meradlo a vykonana funké&na
skuska.

Po dokonleni montaze LZE sa musi odberné elektrické zariadenie podrobit odbornej
prehliadke a skuske v zmysle postupov pri vychodiskovej revizii a musi sa o tom vyhotovit sprava
ktorej prevzatie potvrdi Ziadatel. Odovzdanim spravy prebera véetku zodpovednost za bezpe&nost
elektrického zariadenia prevadzkovatel elektrického zariadenia.

8. Ziadatel je pred uvedenim zdroja do prevadzky povinny poziadat SSD o vykonanie funkénej
skusky. Prilohou pisomnej alebo elektronickej Ziadosti, ktoru je potrebné doruéit SSD, a. s. aspon
30 dni vopred, musi byt

* dokumentacia skutoéného vyhotovenia LZE,
prva odborna prehliadka a skuska LZE,
atesty a vyhlasenia o zhode od generatora (striedaée, FV panely) a sietovej ochrany,
schvalené miestne prevadzkové predpisy (MPP) zariadenia (ak boli pozadované),
schvaleny vecny ¢asovy plan (ak bol poZzadovany).

Jedna sadu original listinnych dokumentov uvedenych vyssie bude pri funkénej skuske
odovzdana manazérovi SSD. V Ziadosti o funkéna skisku o.i. uvedte kontaktné udaje (telefonny
a emailovy kontakt) a pozadovany termin kontroly (bude potvrdeny vzajomnou dohodou). V pripade,
Ze zodpovedny pracovnik PDS vyhodnoti Ziadost ako kompletnd, postupi Ziadost na pracovnikov
zodpovednych za vykonanie funkénej skusky. Formular pre Ziadost o vykonanie funkénej skisky
najdete na naSom webovom sidle www.ssd.sk.

Dorucenim Ziadosti o vykonanie funk&nej skisky Ziadatel deklaruje, Ze skugané zariadenia s
naleZite pripravené pre (spesné vykonanie kontroly a budd fungovat'.

Pocas funk&nej skusky bude taktiez odskusana funkcia sietovych ochran a funkcia automatiky
odpojenia LZE od distribu¢nej ststavy pri strate napatia sustavy v sulade s technickymi podmienkami
pripojenia. O vykonani funkénej skasky SSD vyhotovi Protokol, ktory bude uloZeny na pracoviskach



SSD. Bez riadneho schvalenia Protokolu o funk&nej skuske je prevadzka LZE v rozpore s platnymi
zmluvnymi vztahmi.

Realiza¢ny stupert PD podlieha schvaleniu SSD.

Upozorfiujeme na oficialny komunika¢ny kontakt do SSD, ktory je definovany nasledovnymi
spdésobmi: v tlatenej forme postovou zasielkou, v tlatenej forme cez podatelfiu a elektronicky na E-
mailovu adresu lokalnyzdroj@ssd.sk. Zaslanie mailov na inli adresu nie je mozné povazovat za postu
doruéenu do SSD.
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